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Villanybojler — Hajda ZF-10
‘ V=10 liter, P=2,0 kW

Villanybojler — Hajdd ZA-10
V=10 liter, P=2,0 kW ‘
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Tervezett hidegviz vezeték (Uponor MLC)
—————————————— Tervezett hmelegviz vezeték (Uponor MLC)
Tervezett szennyviz vezeték (WAVIN ED-TECH)

v v v Meglévé hideg vizevezeték

sz sz sz Meglévd szennyvizvezeték

MEGJEGYZES

1/2"-1/2"
‘ O D40 ‘

77777777 — A falhoronyban szerelt vezetékeket 4 mm vastag kaiflex PE-DWS

J\ S| . e 21 .
| 1 ::E) 50x1,8 @ L 15— | szigeteld csohéjjal kell ellatni.

— A padldban szerelt hidegviz vezetékek 9 mm Kaiflex PE=RO szigetel6

| br1o 110x2,7 Kozleked |
| o csbhéjjal szerelendé.
110x2,7 -016— L o . ., .
| Akm. WC | — A meglévd hidegviz és szennyviz vezeték feltételezett, pontos
0 csatlakozasi hely feltaras utan lehetséges.
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